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TABULKA MISTNOSTI 2NP G

C. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA(m2) POZNAMKA
G200.01 SCHODISTE 20,83
G200.02 CHODBA 30,34
G201.01 CHODBA 3,94
G201.02 OBYVACI POKOJ KK 25,52
G201.03 KOUPELNA 5,24
G202.01 CHODBA 6,49
G202.02 OBYVACI POKOJ KK 27,36
G202.03 POKOJ 13,39
G202.04 KOUPELNA 417
G202.05 BALKON 12,56
G203.01 CHODBA 7,94
G203.02 OBYVACI POKOJ KK 19,58
G203.03 KOUPELNA 4,48
G204.01 CHODBA 6,90
G204.02 OBYVACI POKOJ KK 27,44
G204.03 POKOJ 13,32
G204.04 KOUPELNA 3,48
G204.05 BALKON 12,56
G205.01 CHODBA 7,18
G205.02 OBYVACI POKOJ KK 22,88
G205.03 POKOJ 15,80
G205.04 KOUPLENA 3,96
G205.05 WC 1,88
G205.06 BALKON 5,25
G206.01 CHODBA 7,70
G206.02 OBYVACI POKOJ KK 26,15
G206.03 POKOJ 12,00
G206.04 KOUPELNA 3,96
G206.05 WC 1,73
G206.06 BALKON 12,56
G207.01 CHODBA 6,19
G207.02 OBYVACI POKOJ KK 25,07
G207.03 KOUPLENA 5,60
G208.01 CHODBA 6,05
G208.02 OBYVACI POKOJ KK 16,90
G208.03 POKOJ 12,88
G208.04 SATNA 4,04
G208.05 KOUPELNA 6,24
G208.06 BALKON 25,07
TABULKA BYTU G 2.NP
C. DISPOZICE BYTU PLOCHA(m2) POZNAMKA
G201 1+kk 36,48 Jednd se o HP bytu
G202 2+kk 53,50
G203 1+kk 33,53 Jednd se o HP bytu
G204 2+kk 53,49
G205 2+kk 53,74
G206 2+kk 53,96
G207 1+kk 38,97 Jednd se o HP bytu
G208 2+kk 48,72

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

OZN

Popis

WC

Zéavésna misa odpad vodorovny s hlubokym splachovanim + pfedsténovy instalaéni systém s podomitkovou
splachovaci nadrzkou, piipojka vody R1/2 ", pfipojovaci koleno 90 ° z PE-HD, D90 + pfechodka z PE-HD 90/110

um

Umyvadlo keramické, baterie stojankova pakova, umyvadiovy sifon D50 + zavésny systém pro umyvadia, pfipojovaci
hadice délky 450mm, 2x kulovy kohout 1/2"x 3/8"

DR

Kuchyrisky dfez, stojankova baterie, dfezovy sifon D50, pfipojovaci hadice délky 450mm, 2x kulovy kohout 1/2" x 3/8 "

AP

Automaticka pracka, pfipojeni na pivod vody, elektro a kanalizace pomoci podomitkové soupravy HL406E

MN

Mycka nadobi, pfipojeni na piivod vody, elektro a kanalizace pomoci podomitkové soupravy HL406E

SP

Sprchovy kout, sprchova baterie, sprchovy sifon D50, pfipojovaci hadice délky 450mm, 2x kulovy kohout 1/2" x 3/8 "

LEGENDA CAR:

- VNITRNI KANALIZACE Geberit Silent-PP, izol. 10mm
- VNITRNI KANALIZACE Geberit Silent-PP - PRIPOJOVACI
- VNITRNI VETRACI KANALIZACE Geberit Silent-PP, izol. 10mm

LEGENDA ZNACEK:

K1..10
D1.4
HL810
HL600
HL406
HL138
wceC
D110
&

SVP

Odpadni potrubi splaskové kanalizace, nad stfechu objektu, ukonéené vetraci hlavici

Odpadni potrubi destové kanalizace, opat. lapaem stfeSnich splavenin HL600

Vetraci hlavica-stiprava, HUTTERER-LECHNER

Lapac stiesnich splavenin Hutterer-LECHNER

Umyvackovy sifon HUTTERER-LECHNER

Podomitkova zapachova uzavérka pro odvod kondenzatu s hygienickym adaptérem, pro klimatizacni jednotky DN32
Oznaceni zafizovaciho pfedmétu

Dimenze pfipojovaciho potrubi splaskové kanalizace (vnéj$i primér)

2xRohovy ventil DN15

Vodorovna / svisla vyhfivana stfesni vpust s integrovanou PVC manzetou TWE PVC

POZNAMKY:

VSechny vyskoveé koty jsou vztazené k £0,000 = 349,200 m.n.m

Nutno podbetonovat paty stoupacek splaskové kanalizace v zemi z divodu vylou¢eni pohybu!

Prechod svislého odpadniho potrubi na leZaté svodné potrubi provést dvémi plastovymi koleny 45° pfislusné dimenze.
Redukce D110/75, pfip. D125/110 bude osazena na svodnim potrubi.

Potrubi bude izolovano nalevkovou izolaci dle. vyhl. 193/2007 Sb. Izolovany budou i jednotlivé armatury a kolena.
Konkrétni technické specifikace vyrobki a materialli obsazené v PD-ZTI udavaji technicky standard jednotlivych vyrobk( a materiald a Ize je po dohodé s
investorem a projektantem stavby zaménit, avak minimainé za materialy stejné kvality.

Svislé stoupaci potrubi VZT nutno napojit na kanalizaci v jeji paté, z ddvodu mozni kondenzace.

Odpadni potrubi splaSkové kanal. budou opatfeny pfivzdusiovaci ventilem nebo vétraci hlavici min. 0,5m nad stfechou.
Na odpadni potrubi splaskové kanal. osadit max.1,0m nad podlahou Cistici kus na misté pfistupném pro &isténi a udrZzbu.
Vnitfni rozvody splaskové kanalizace prevést z potrubi Geberit Silent-PP, sviidné potrubi v zemi pfeveést z PVC SN4.
Spoje hrdlového kanalizaéniho potrubi jsou provadény pomoci nasuvnych hrdel, tésnénych elastomerovym krouzkem.
Upevilovaci body Geberit Silent-PP odpadniho a svodniho potrubi provést dle pokyn( vyrobce.

Pri pfestupu kanalizaéniho potrubi nosnymi konstrukcemi opatfit potrubi ocelovymi chranic¢kami.

Na stoupaci potrubi kanalizace osadit Cistici kusy pfislusné dimenze, min. 1,0m od podiahy.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM C. 185/2015!

RAZITKO AUTORIZOVANEHO PROJEKTANTA: | [Z0DPOVEDNY PROJERTANT:

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

Ing. Norbert Glejdura, GKAIT 0014585 | LONARCH, Celakovsksho 84, 506 01 Jicin Ing. Pavol Dudik

VYPRACOVAL: KONSTRUKCNI RESENF Projektant
Ing. Pavol Dudik Ing. Lubos Lonsky Technickych zafizeni budov
INVESTOR: Rychnovska realitni s.r.o. (Petr Nehera) (TZB)

Javornicka 1903, Rychnov nad Knéznou, 516 01

tel.: +421 948 035 268

MISTOSTAVBY:  k y.: Rychnov nad KnéZnou [744107], vl " i
. parc.: 1148/32, 1148/136, 1148/33, 1148126 email: palodudik@gmail.com
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